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Interpretacja postanowien PN-EN 834:2013-12 Podzielniki kosztéw ogrzewania do rejestrowania
zuzycia ciepta przez grzejniki - Przyrzgdy zasilane energiq elekirycznqg

Tres¢ zapytania

W normie uzywa sie zwrotow ,,jednostka uzytkownika”, , jednostka rozliczeniowa”, a nie ma
informaciji o budynku czy mieszkaniu. Jaka liczba jednostek uzytkownika wyposazonych
w podzielniki moze byc¢ rozliczana wg odczytu jednego cieptomierza?

Tres¢ odpowiedzi

Norma w rozdziale 3.4 definiuje ,,jednostke uzytkownika™ jako mieszkanie, biuro, lokal uzytkowy itp.
oraz ,jednostke rozliczeniowq” w rozdziale 3.5 jako zbidér jednostek uzytkownika podtgczonych do
wspodlnej instalacji centralnego ogrzewania.

Norma nie podaje granicznej liczby jednostek uzytkownika w jednostce rozliczeniowe;.



